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*| Da Quadro: Fornitura QIVI % & @ @ @
Provincia di Cuneo i (P:a”er;za’ ]
avo [mm?]:
COMUNE Dl FOSSANO : Lunghezza [m]:
[ | Frequenza [Hz]: 50
L2N.QG IP.0
.l Tensione [V]: 230
PROGETTO DI P. E. C. DA REALIZZARSI NELLA Polarita': Monofase 3kW ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
" Tipo morsetto: Q Q Q Q QFM-3/QG IP
ESPANSIONE SETTENTRIONALE DEL CENTRO °} Numerazione morsetto: J J J J J
CAPOLUOGO - COMPARTO SUD DEGLI AMBITI | 2 2 2 2
| I
PROGETTO DELLI'ESPANSIONE PEREQUAT. i
COMMITTENT |
BOTTA Lucia Fimna: COSTAMAGNA Domenico Fimnar: S
cf. BTT LCU 47P57 D742) - c.f. 02815630047 (Imm. Europas.r.l.) : A:g a. - K1 K1 K1
. Imentazione:
. : i . Icc Max [KA]: 10
BOTTA MO”O ) . DOMPE ClOUd|O F"TT]G: u - — - :
Firmna: c.f. DMP CLD 63C20 D742l Tens. Nomin. di impiego [V]: 130 » P » » »
c.f. BTT MRA 49M70 D742W | Tens. Nomin. di isolam. [V]:
GOSMAR Bruno Fima: Frequenza [Hz]: 50 |
BOTTA Caterina Firma: c.t. GSM BRN 62125 D742l (Gidue s.n.c.) ' Corrente ammissib. 1 s [KA]: € € € \V
c.f. BTT CRN 49M70D742Z ' | Grado di protezione IP:
MAROCCO Eraldo Firmar: .} Codice: Utenza L1 Utenza L2 Utenza L3
, £ MRCRLD 57P14 B791U ' - X B 3 "
BOTTA Seraio . ¢ | Sigla utenza Q0
£ BTT SRG 59gMO5 D742R Firna d . . . Generale Quadro lluminazione viabilité interna illuminazione Viabilit interna illuminazione viabilita interna Ausiliari
- FF%EIEEI?C '?] EZI(?LHZ? QCP:OTG find Fimna: | Descrizione lluminazione Viabilita Interna Zona Nord _Zona centro Zona Sud
BOTTERO Gianl “r - ¥ POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,648 0,24 0,216 0,192 0,1
laniued - Fma: MARTINA B CORRENTE (Ib) Al 5422 2,008 1,807 1,607 2406
cf. BTT GLC 67M01 D742K runa Firrna: v .
c.f. MRT BRN 64D49 D742V o CosFi 0.9 0.9 0.9 0.9 08
| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
CHIAPELLA Maria Rosa Firna: GIUGGIA Mario ‘ | SCHEMA FUNZIONALE
c.f. CHP MRS 43R51 F351R c.f. GGG MRA 46H10 L974] Firmar | MARCA
MODELLO
PROGETTO ILLUMINAZIONE INTERNA: P Eseauzione
: N P 2 i Im (max/min/reg) Al /160 /100 —/--/100 1100 100
SCHEMA UNIFILARE DEL QUADRO PROTEZIONE In (max/minfreg) A T T T /10 110
‘ Poli 1P x 16 +N 1P x 10 +N 1P x 10 +N 1P x 10 +N 1Px10+N/C
Scala: - u P.d.l. [KA] 15 10 10 10 10
TAV -| 3A . | differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-ClLA
Data: 25.02.2015 COEFF. UTILIZZAZIONE Ku [%] 100 100 100 100 100
' | CONTATTORE TIPO
o NOTE
|| C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,05 2,62 1,05 2,09 0,52
Sigla FG7OR/NQ7 V-K PE FG7OR/NO7 V-K PE FG7OR/NO7 V-K PE FGTOR/NO7 V-K PE
! Lungh /L max Prot [m] wefes 210/186 160/330 260/372 10/155
4 LINEA POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/4M11_/30/0,75
Ing. IADAROLA Roberio . ) Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x1,5)+(1PE1,5)
Progettazione di Impianti Elettrici e Meccanici Firma: Portata (1z) [A] - 29 39 26 18
cell. 347.14.32.774 N —
v Daw ozosotz | Quadro Generale ILL. Viabilita Interna QIVI
1 Disegn.:
Note:
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Il presente elaborato & di proprietd dei progettisti ed & protetto a termini di legge Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 00000101 1 2
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